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→ PRESENTATION DE LA CAPL
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PRESENTATION DE LA CAPL
Coopérative Agricole d’approvisionnement et de collecte

Activité : Distribution de produits agricoles et collecte de 
céréales.

48 POINTS 
DE VENTE

CA 2020
89,2 M€

Départements

13 26 
30 84

460 SALARIES

CREATION EN 

1884

12 000



PRESENTATION DE LA CAPL



SITE DE SORGUES

Plateforme de stockage de Sorgues :



SITE DE SORGUES

Nature des produits stockés :

Engrais 
Supports de culture 

(tourbes et terreaux)

Produits phytosanitaires                                            
(Herbicides, Fongicides, Insecticides)

Semences
Aliments pour le bétail

Accessoires utilisés par la 
profession (Films plastiques, 

palissage, outils, vêtements,…)

Gaz en bouteilles
(Gaz de vinification 
et de carburation)

Accessoires pour les 
jardins d’amateurs



LES RISQUES D’ACCIDENTS MAJEURS

 Emissions de fumées toxiques suite à un incendie
 Pollution environnementale par des effluents liquides

PREVENTION DES RISQUES D’ACCIDENTS MAJEURS

Maîtrise des effluents
 Protection incendie des bâtiments
 P.O.I, P.P.I
 Gestion des stockages

Le Système de Gestion de la Sécurité mis en place sur Sorgues a 
permis, après l’identification des accidents majeurs susceptibles 
de se produire sur le site, de mettre en place les moyens 
nécessaires afin de les prévenir .

SITE DE SORGUES

Les risques :



BILAN ANNUEL 2020

Article D.125-34 du Code de l’Environnement
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I. ACTIONS REALISEES POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET LEUR COUT

Ajout d’une sirène d’évacuation : 1 044€HT

Danger : Sirène d’évacuation non audible depuis la salle de pose.

Risque : non prise en compte de l’alarme par le personnel.

Travaux : Ajout d’une sirène asservie au SSI.

Des sirènes d’évacuation sont asservies au 

Système de Sécurité Incendie (SSI) du site.

Lors du dernier exercice, il a été constaté que 

la sirène du bâtiment PS2 n’était audible 

depuis la salle de pose du bâtiment PG.

Une sirène asservie au SSI a donc été ajoutée 

à proximité de la salle de pose.



I. ACTIONS REALISEES POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET LEUR COUT

Rénovation de traçage au sol : 2 110€HT

Danger : Mauvaise visibilité du marquage au sol de certaine 

bandes de voies de circulation et passages piétons.

Risque : Collision.

Travaux : Traçage au sol.

Le site dispose d’un plan de 

circulation.

Les voies de circulation pour les 

véhicules, les chariots et les piétons 

sont matérialisées au sol par un 

marquage.

Su certains axes, le traçage 

n’étaient plus assez visible. 



I. ACTIONS REALISEES POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET LEUR COUT

Nouveaux traçages au sol : 380 €HT

Danger : Stationnement ou stockage.

Risque : Effet domino, limitation de l’accès 

aux services de secours en cas de besoin.

Travaux : Traçage au sol

Cuves de stockage : absence de 

marquage au sol interdisant le stockage.

Service agronomique : absence de 

marquage au sol interdisant le 

stationnement des véhicules.



I. ACTIONS REALISEES POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET LEUR COUT

Travaux d’espaces verts : 2 600 €HT

Danger : Présence de nombreux végétaux.

Risque : Incendie.

Travaux : Elimination de la végétation en avril.

Espace vert à la pointe du site.

Végétation importante



I. ACTIONS REALISEES POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET LEUR COUT

Travaux d’espaces verts : 8 850 €HT

Danger : Présence de végétaux le long de la voie ferrée.

Risque : Incendie.

Travaux : Elimination de la végétation en septembre 2020.

Végétation importante

le long de la voie ferrée



I. ACTIONS REALISEES POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET LEUR COUT

Remplacement d’un PI : 2 940 €HT

Danger : Poteau incendie veillissant.

Risque : Perte de temps pour se raccorder en cas de besoin.

Travaux : Remplacement complet du poteau incendie.

Le site compte 4 poteaux incendie.

L’un des PI a dû être changé.



I. ACTIONS REALISEES POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET LEUR COUT

Rénovation flocage pare feu : 8 978 €HT

Danger : Perte d’intégrité du revêtement pare feu.

Risque : Diminution du pouvoir coupe feu.

Travaux : Réfection complète du revêtement.

Les cellules du bâtiment PG sont 

isolées par un flocage pare-feu.

Le flocage de la cellule PG a du 

être rénové



I. ACTIONS REALISEES POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET LEUR COUT

C’est un total d’environ 131 379 euros qui a été consacré pour 
la prévention des risques sur le site de SORGUES en 2020.

Au total pour l’année

ACTIONS
COUT HT

2020

Formation du personnel, exercices incendie 4 628 €

Contrôle et maintenance de la détection et de 

l’extinction automatique
49 501 €

Vérification et maintenance des équipements 9 069 €

Entretien zones extérieures du site 14 953 €

Contrôle et maintenance des réseaux d’eaux 4 360 €

Contrôle et surveillance du site 24 370 €

Travaux relatifs à la sécurité du site et de ses 

installations
24 495 €



II. BILAN DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

CHIFFRES CLES

Audit SGS de l’année 2020

➢ 25 plans de prévention,

➢ 2 exercices d’évacuation,

➢ 7 procédures mises à jour,

➢ 12 contrôles internes de l’installation,

➢ 2 contrôles semestriels par SIEMENS (détection et extinction automatiques),

➢ 18 interventions de maintenance SIEMENS,

➢ 1 accident du travail et,

➢ 1 accident (fuite HEXANE).

EN RESUME 
L’année 2020 aura été marquée par la fuite d’Hexane.

Les confinements ont perturbé la planification des exercices 

incendie, des vérifications externes et des formations. A noter que 

ces perturbations n’ont en aucun cas mis en péril ou défaut 

l’installation.

Audit programmé en juillet 2021 



III. COMPTES RENDUS DES INCIDENTS ET ACCIDENTS DE L’INSTALLATION ET 
COMPTES RENDUS DES EXERCICES D’ALERTE

ACCIDENTS ET INCIDENTS

Fuite d’une cuve d’HEXANE le 17/08/2020.

Diffusion de la fiche accident/incident à la DREAL 

et au Préfet tout au long de l’évènement. 

➢ Bâtiment PS, Hall 4

➢ Fuite d’une cuve de 1000 litre au niveau du robinet 
(perte d’environ 400 litres)

➢ Epandage contenu au sol du bâtiment

➢ Exposition d’un salarié aux vapeurs (brûlures de la 

trachée) : accident sans arrêt de travail

➢ Intervention du SDIS (mesures de vapeurs, gestion de 

l’épandage)

➢ Destruction des déchets dangereux



III. COMPTES RENDUS DES INCIDENTS ET ACCIDENTS DE L’INSTALLATION ET 
COMPTES RENDUS DES EXERCICES D’ALERTE

ACCIDENTS ET INCIDENTS

Rapport d’accident réalisé en étroite 

collaboration avec la société 

NATUREX.

L’étude conclue que l’incident est 

une défaillance, une mauvaise 

conception ou une mauvaise 

utilisation de la vanne.



III. COMPTES RENDUS DES INCIDENTS ET ACCIDENTS DE L’INSTALLATION ET 
COMPTES RENDUS DES EXERCICES D’ALERTE

EXERCICES D’ALERTE

1) Exercice d’évacuation le 15/12/2020

2) Exercice d’évacuation le 06/07/2020

Les exercices POI et PPI n’ont pas été 
maintenus à cause de la pandémie Covid-19

Lors des deux exercices, l’ensemble du personnel s’est rapidement 
rassemblé au point de confinement. 

Les personnes étrangères à l’établissement (principalement des livreurs) 
ont été pris en charge par le personnel du site.



IV. MENTION DES DECISIONS INDIVIDUELLES DONT L’INSTALLATION FAIT L’OBJET

Article 1 de l’arrêté préfectoral n° SI-2009-01-30-0140-PREF du 30 janvier 2009 donnant 
acte de l’étude de dangers et portant prescriptions complémentaires pour l’exploitation des 
installations de la CAPL à Sorgues.

Arrêté préfectoral du 29 juillet 2015 complémentaire à l’arrêté préfectoral n° 737 du 6 avril 
2000 autorisant la CAPL à exploiter un entrepôt de produits phytosanitaires et d’engrais sur 
la commune de SORGUES. 
Cet arrêté a été délivré suite au dépôt d’un dossier de notification déposé le 19 décembre 2014 et à la déclaration 
d’antériorité concernant la nomenclature SEVESO 3 déposée le 30 avril 2015. 

Arrêté préfectoral du 13/01/2020 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2015.
Cet arrêté a été délivré suite à la demande de la CAPL pour prendre en compte une partie du dossier de notification 
déposé en octobre 2019 (stockage de dangereux pour l’environnement , de soude et d’aérosols).

Arrêté préfectoral du 16/10/2020 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2015.
Cet arrêté demande la régularisation de la situation administrative de tous les stockages extérieurs en particulier 
plastiques, bois et engrais.

Remarque : les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°737 du 6 avril 2000 modifié par les arrêtés 
préfectoraux complémentaires des 12 avril 2006 et 6 décembre 2010, et les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral n°140 du 30 janvier 2009 (hormis l’article 1 relatif à la constitution de l’étude des dangers) 
ont été abrogés et remplacées par les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2015.



V.   PROJET

La CAPL a déposé une notification en 
mai 2021 :

« Régularisation du stockage extérieur 
des engrais classés sous la rubrique 
4702-IV* »

NOTIFICATION

➢ Pas de modification d’exploitation : régularisation 
du la situation administrative du stockage suite à 
la demande de Monsieur le Préfet.

*4702-IV : Engrais simples et composés solides à base de nitrate 
d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples 
et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition 
auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate 
d'ammonium est inférieure à 24,5 %).



V.   PROJET

Des notifications sont en 
cours d’établissement 
concernant la régularisation 
des stockages extérieurs de 
plastiques et de bois.

NOTIFICATION

➢ Pas de modification 
d’exploitation : régularisation 
du la situation administrative 
des stockages extérieurs suite 
à la demande de Monsieur le 
Préfet.



Fin
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▪ Le site présente deux activités principales:

❑ Fabrication d’explosifs:

3

1 .  BILAN DES ACTIVITES ET DU 
SGS DU SITE (1/7)
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▪ Fabrication d’un additif pour le gasoil:

Stabilité de l’activité, dont EURENCO est le leader mondial avec l’usine de Sorgues

Développement d’une activité de fabrication de mélange d’additifs, sur la base de l’additif synthétisé

1 .  BILAN DES ACTIVITES ET DU 
SGS DU SITE (2/7)
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INVESTISSEMENTS REALISES EN 2020
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❑ Secteur Additifs :

➢ Confortement du sol dans le secteur Acides (500 k€)

➢ Aménagements d’une citerne et d’un poste de chargement pour réalisation de mélange d’additifs (750 k€)

❑ Secteur Granulaires :

➢ Rénovation d’une rétention (20 k€)

➢ Sécurisation des caniveaux (120 k€)

1 . BILAN DES ACTIVITES ET DU 
SGS DU SITE (3/7)
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INVESTISSEMENTS REALISES EN 2020
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❑ Autres investissements:

➢ Fin installation de compteurs d’eau (20k€)

➢ Remplacement de la chaîne d’eau déminéralisée (800k€)

➢ Essais pilotes rejets liquides pour réduction de l’ Azote 

total au rejet général : 2 Pilotes installés SECHE et SAUR,

testés sur 5 mois

➢ Travaux de dévoiement (vapeur et électrique) pour assurer le démantèlement de 

l’ancienne chaufferie (900k€)

➢ Etude de mise en conformité incendie

1 . BILAN DES ACTIVITES ET DU 
SGS DU SITE (4/7)
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Traitement de lagune Sud : chantier 2020-2025

▪ 1ère tranche traitement de sédiments : stabilisation des sédiments, test unité de traitement des eaux, aménagements 
de la zone chantier

1 . BILAN DES ACTIVITES ET DU 

SGS DU SITE (5/7)

Démantèlement anciennes zones d’activités 

▪ Zone chimie 1 – Démantèlement dalles, caniveaux et évacuation terres polluées

▪ Zone chimie 2 – Démarrage Déc 2020 planning sur 5 ans

▪ Zone Octogène – Diagnostic pollution, plan de gestion établi en 2021 pour 

traitement sur 2021-2025



This document and the information therein are the property of Eurenco, They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Eurenco

ISO 14001

▪ Maintien de la certification ISO 14001 suite à audit de février 2021

ARRETES PREFECTORAUX

▪ APC du 12 mai 2020 : Modification de l’APC du 22 -10-2018

❑ Création d’ouvrages de pompage , évolution des garanties financières,
actualisation auto-surveillance rejets liquides et surveillance eaux souterraines.

▪ APC du 1er mars 2021 :Modification de l’APC du 22 -10-2018

❑ Intégration d’une activité de formulation d’additifs mise en œuvre par la filiale
VeryOne

▪ AP de mise en demeure du 06/10/20:

❑ Mise en place de détection incendie pour 6 stockages de liquides inflammables
avant le 31/08/21

❑ Mise sur rétention des stocks d’émulseurs avant le 31/12/20

▪ AP de mise en demeure du 03/02/21:

❑ Stockage en ambiance tempérée des solvants de point d’ébullition < 60°C

❑ Information de la Préfecture et de la DREAL de tout incident ou accident

Eurenco
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1 .  BILAN DES ACTIVITES ET DU 
SGS DU SITE (6/7)
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1 .  BILAN DES ACTIVITES ET DU 
SGS DU SITE (7/7)

Formations 2020:

❑ Réalisation de formation des encadrants et personnels dans les domaines sécurité pyrotechnique,
caristes, secourisme, prévention des risques, culture sécurité, recyclage POI,…)

❑ 24 sessions d’entraînement des intervenants du POI

❑ 4 sessions internes d’entraînement des cadres d’astreinte

❑ Journée sécurité, sur la sécurité des personnes dans le cadre professionnel et privé

Formations 2021, au 21/06/21:

❑ Réalisation de formation des encadrants et personnels dans les domaines sécurité pyrotechnique,
caristes, secourisme, prévention des risques, culture sécurité, recyclage POI,…)

❑ 14 sessions d’entraînement des intervenants du POI

❑ 2 sessions d’entraînement des cadres d’astreinte, dont exercice PPI du 4 juin

9
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INSPECTIONS DREAL SORGUES 

2018-2019 2 - INSPECTIONS DREAL (1/3)

Inspection du 03 février 2020

Suivi des actions de l’inspection de Novembre 2018, contrôle des eaux de surface, échéances APC du 22/10/18

6 fiches d’écart d’inspection précédentes ont été soldées 

3 constats et 2 remarques demandant des actions EURENCO:

o Vérifier l’efficacité des installations de traitement des COV des ateliers 184 et 665 –Validée pour le 665, pour le bat 184 études/ travaux à

poursuivre

o Etude des rejets en solvant impactant la DBO5 - Soldée

o Maîtrise de la consommation d’eau potable- Bilan 2020 fourni

o L’inspection a également été l’occasion de prendre acte d’actions en cours, sur la maîtrise des rejets acides et sur la caractérisation de

l’ONTA (établissement d‘une valeur toxicologique de référence)

Inspection des 20 avril et 26 juin : Plan Défense Incendie et post COVID

3 écarts et 8 observations ont été relevés par la DREAL, 2 écarts donnant lieu à une mise en demeure

o Mise en place de détection incendie pour 6 stockages de liquides inflammables avant le 31/08/21: Travaux en cours

o Mise sur rétention des stocks d’émulseurs avant le 31/12/20: Soldée

o Mise en place d’une procédure robuste d’information sur les capacités de stockage disponibles: en cours, première version établie à tester

o Les observations correspondent à:

o Des demandes d’évacuation de produits anciens: réalisées

o Des éléments à prendre en compte dans le plan de défense incendie: en cours, échéance 30/06/21
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2 - INSPECTIONS DREAL (2/3)

o Inspection 13 novembre 2020: suite inspection REACH, et action sècheresse

2 écarts et 4 observations ont été relevés par la DREAL, 1 écart donnant lieu à une mise en demeure

o Stockage en ambiance tempérée des solvants de point d’ébullition < 60°C: fûts et GRV évacués le 02/04/21

o Travaux pour assurer l’étanchéité de la rétention de l’atelier 665 non terminés: reste le puisard à finaliser, mais rétention étanche

o Les observations portaient sur:

o Stock de produits à éliminer: soldée

o Conditions de mise en œuvre du 1,2 DCE: soldée, améliorations complémentaires à apporter

o Réfection d’un merlon: prévue à l’arrêt d’été 2021

o Établissement d’un plan sécheresse: proposition établie, en cours de validation interne. Échéance 31/07/ 2021.
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2 - INSPECTIONS DREAL (3/3)

o Inspection 25 janvier 2021:

L’inspection portait sur les deux incidents du début d’année 2021: détection de toluène, et fuite d’acide

Les demandes issues de l’inspection portaient sur:

- Suivi de la pollution au toluène: réalisé

- Recherche de l’origine de la pollution au toluène: en cours, attente des résultats d’analyse

- Bilan sur les rétentions des stockages acides: réalisé, identification de mise à hauteur réalisée

o Inspection du 8 juin 2021 sur les risques chroniques et l’étude sècheresse:

L’inspection a permis de faire le point sur les inspections passées, et notamment sur les points suivants:

- Rejets acides: point sur les pistes de réduction

- Incident fuite d’acide de janvier 2021: point sur actions menées (citerne démantelée, modification de procédure), état des rétentions

- Incident pollution toluène: point sur les actions menées pour la maîtrise de la pollution et son traitement

- Plan sécheresse: à finaliser pour juillet 2021

Elle a également identifié des points complémentaires ou à terminer:

- stockage en citerne de liquides de point d’ébullition < 60°C
- fin d’aménagement de la rétention du 665

Conclusion officielle en attente au 21/06/21
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Exercice PPI 04/06/21

Thème: Feu d’un véhicule à proximité d’un camion chargé d’un conteneur d’ammoniac, entraînant en cours
d’opération une fuite de celui-ci

Objectifs:
- Tester les circuits d’alerte et de communication externes

- Tester les plans communaux de sauvegarde
- Tester le déplacement du PC exploitant, le PC nominal étant impacté par le scénario

- Tester l’indisponibilité du poste de sécurité (gestion des entrées sur site)

Points forts :
- La lutte contre le sinistre a été réalisée efficacement:

- Evaluation de la situation
- Demandes et mise en œuvre des moyens de lutte

- Demandes d’évacuation

- Le besoin d’évacuer le PC exploitant et la recherche d’un PC alternatif
- Disponibilité des informations hors PC exploitant (accessibilité interne et externe)

Points d’amélioration identifiés:
- Gestion de l’évacuation interne: modalités pratiques de recensement des personnes (recensement des effectifs opérationnel, méthode de comptage à

améliorer → exercices)
- Vérification à réaliser sur réseau incendie

- Créer plusieurs postes de repli pré-équipés au lieu d’un seul, pour:

- Couvrir tous les scénarios possibles
- Disposer d’outils de structuration du PC

- Suivi des tâches effectuées (alerte des riverains dans le cadre de l’exercice) → exercices

Eurenco 13

SORGUES: MANŒUVRE POI 
AVEC LES SECOURS 

PUBLICS
3 - EXERCICE PPI
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4 .  ACCIDENTS et 
FICHES DYSFONCTIONNEMENT (1/2)

ACCIDENTS

- Accidentologie essentiellement liée aux déplacements sur site (entorse, chute de vélo), aux manutentions manuelles (charge
lourde, chocs, coupures).

INCIDENTS 2020

▪ 2 détonations lors de la circulation d’engins au niveau de caniveaux (quantité estimée de l’ordre du gramme):

❑ Pas de dégâts physiques

❑ Renforcement des nettoyages mis en place

❑ Modification des passages de caniveaux

▪ Dépassement en azote au rejet général en avril 2020, lors de la mise à l’arrêt de l’usine lors de la pandémie COVID-19

▪ Epandage de solvant lors d’une manutention de fûts: fuite contenue dans la rétention

▪ Prise en feu d’herbes lors d’une opération par point chaud au niveau des Services Techniques

▪ Prise en feu au niveau d’un transformateur: impact opérationnel
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INCIDENTS 2021

▪ Détection d’une pollution au toluène (1 à 3 kg/j) au niveau du rejet général le 28 décembre 2020
❑ L’origine du toluène a été trouvée au niveau d’un puits de pompage – barrière hydraulique du site, à proximité de la zone de brûlage des déchets

❑ Une opération de pompage a été réalisée au niveau de la surface du puits, puis mise en place de boudins absorbants

❑ Des sondages de sol ont été réalisés pour identifier la source de toluène (résultats en attente)

❑ Un plan de traitement de la pollution va être proposé en septembre 2021

❑ Les opérations de brûlage de solvant et de mise à feu des déchets ont été modifiées pour éviter toute fuite de toluène

❑ La surveillance des eaux à l’extérieur du site n’a pas détecté de présence de toluène

❑ Au niveau du rejet du site, après détection d’une concentration de 0,2 à 0,4 mg/l en janvier - février, 

plus de détection depuis mi-février (seuil de détection 0,005 mg/l)

▪ Fuite d’acide nitrique 55% dans une rétention: lors de la récupération de l’acide, détérioration de la citerne de récupération, inadaptée, 
avec émission de vapeurs nitreuses pendant quelques minutes; acide rejeté après neutralisation.

❑ Révision de la procédure de secours, utilisation d’une citerne inox pour la récupération

▪ Epandage de solvant lors d’une opération de chargement: fuite partiellement contenue, travaux de sécurisation de l’opération en 2021
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4 .  ACCIDENTS et 
FICHES DYSFONCTIONNEMENT (2/2)
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➢ Site:

• Etudes et début des travaux d’une station de traitement de l’azote et de l’hexogène dans les rejets liquides 

(> 10 M€)

• Etudes de mise en conformité détection incendie (250 k€)

• Consolidation d’un pont (50 k€)

• Sécurisation réseau vapeur (350 k€)

➢ Filiale VeryOne:

• Remplacement d’une citerne de stockage d’acide (250k€)

• Remplacement stockage acide sulfurique-1ère tranche

• Renforcement des sols

• Etude pour remplacement de la colonne de traitement des vapeurs nitreuses

• Etude pour mise en autonomie de l’extinction incendie du stockage principal

➢ Secteur Explosifs :

• Travaux pour amélioration rejet COV (300 k€)

• Remplacement de matériels

5 - EVOLUTIONS PREVUES (1/2)
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5 - EVOLUTIONS PREVUES (2/2)

PROJET MAJEUR: Unité de Fabrication d’Hexogène (UFH)

Le terrassement lié à ce chantier a été partiellement réalisé en 2019

et 2020.

L’investissement a pour objet de:

• réduire l’impact environnemental des installations concernées, en les plaçant au niveau des meilleures
techniques actuellement disponibles (effluents liquides et gazeux, consommation d’eau).

• d’éliminer le risque lié à la surpression sur le bâti des sociétés Smurfit Kappa et SEPR (avec la mise en
œuvre complémentaire de mesures organisationnelles).

• d’améliorer la qualité des produits fabriqués

• d’améliorer la performance économique de nos activités

Les prochaines étapes :

▪ Etudes de re-conception en cours avec fin des études prévisionnelles au 1er trimestre 2023

▪ Réalisation des phases travaux dès 2023 avec une durée estimée à 36 mois
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Visite d’inspection du 5 juin 2020 

1. CAPL

Objet de la visite
● Action nationale post Lubrizol
● Stockages extérieurs
● Suites de la visite d’inspection du 2/03/2019
● Réglementation relative aux séismes

 
Conclusions et propositions de l’inspection

● Garantir le creux nécessaire dans le bassin de confinement avant fin décembre 2020
● Réparer le flocage anti-feu détérioré avant fin 2020
● Ne plus stocker les bouteilles de GPL utilisées pour les chariots élévateurs à côté de bois
● Vérifier que les poteaux incendie sont correctement disposés vis à vis des stockages extérieurs
● Arrêté préfectoral en date du 16/10/2020 prescrivant le dépôt d’un porter à connaissance (PAC) pour 

mettre en conformité les stockages extérieurs non autorisés (plastiques, bois, engrais notamment) 
et le stockage extérieur des engrais classés sous la rubrique 4702-IV,  et démontrant que la défense 
incendie est adaptée.

● PAC déposé le 24/05/2021
.
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Visite d’inspection du 5 mars 2021

1. CAPL

Objet de la visite
● Action nationale sur les engrais contenant du nitrate d’ammonium suite à l’explosion de Beyrouth

 

Conclusions et propositions de l’inspection
● Arrêté préfectoral du 01/06/2021mettant en demeure la CAPL de ne plus stocker de produits 

combustibles près des engrais contenant du nitrate d’ammonium sous 8 jours, d’identifier de façon 
visible les îlots d’engrais contenant du nitrate d’ammonium sous 1 mois et de laisser 1,2 m autour 
des îlots d’engrais classés sous les rubriques 4702-I, II ou III, distance dans laquelle il ne peut y 
avoir des engrais classés 4702-IV sous 3 mois

● Enregistrer les opérations de nettoyage réalisées au niveau des installations sous 1 mois
● Modifier la consigne de sécurité relative aux matières interdites et incompatibles sous 3 mois
● Rappeler aux opérateurs les obligations concernant le nettoyage
● Prendre des dispositions pour que les engrais stockés à l’extérieur ne soient pas soumis aux 

intempéries sous 6 mois
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Visite d’inspection du 6 avril 2021

1. CAPL

Objet de la visite
● Vol de produits phytosanitaires dans la nuit du 29 au 30 mars 2021

 

Améliorations et réparations à faire
● Améliorations à apporter sur les rondes de surveillance
● Portes coupe-feu endommagées à changer sous un mois
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Arrêté préfectoral complémentaire du 13 janvier 2021

1. CAPL

Autorise l’augmentation de la capacité de stockage d’aérosols, de javel, de chlore pour piscine, de 
fertilisants liquides et d’oligo-éléments.

Ces augmentations n’induisent ni nouvelles rubriques ni augmentation des rubriques existantes.
Les activités qui augmentent restent en dessous des seuils de classement (plastiques, bois, soude et 
aérosols).

Répartition différente des stockages sur le site .



7Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite d’inspection du 3 février 2020 

2. EURENCO

Objet de la visite
● Suites de l’inspection du 05/11/2018
● Contrôles inopinés sur les eaux  superficielles de 2018
● Échéances de l’arrêté préfectoral complémentaire du 22/10/2018 

 

Conclusions et propositions de l’inspection
● Vérifier l’efficacité des deux nouvelles installations de traitement des COV

 Note Eurenco du 23/12/2020
● Analyser les consommations d’eau du réseau public qui doivent perdurer, et justifier le volume que cela représente 

d’ici fin 2020
 Note Eurenco du 22/04/2021

● Adresser à l’inspection un compte-rendu d’ici fin juin 2020 relatif aux essais et études faites concernant la DBO5 
rejetée lors de certaines productions

 Courrier Eurenco du 29/10/2020
● Adresser une synthèse des éléments obtenus sur la caractérisation d’un explosif mal connu d’ici fin 2020 
● Lister les vidanges d’acide en cours de process qui pourraient être éliminées d’ici fin 2020

 Point repris lors de la visite d’inspection du 8 juin 2021
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Visite d’inspection du 23 mars 2020 

2. EURENCO

Objet de la visite
● Autoriser la fabrication de solution hydroalcoolique
● Visite conjointe avec le SDIS 

 

Conclusions et propositions de l’inspection
● Évacuer les produits toxiques du bâtiment communiquant avec celui où seraient stockés l’éthanol et 

la solution hydroalcoolique
● Renforcer les moyens de lutte contre l’incendie dans la zone de stockage
● Assurer des rondes de surveillance au niveau des bâtiments de stockage concernés tant qu’ils ne 

seront pas équipés d’une détection incendie
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Visite d’inspection du 28 avril 2020 

2. EURENCO

Objet de la visite
● Organisation des exploitants de sites Seveso face à la crise Covid 19

 

Conclusions et propositions de l’inspection
● Suite au dépassement de la valeur limite de rejet en azote dans l’eau sur un jour, proposer sous 3 mois des mesures 

pour éviter que cela ne puisse se reproduire
● Réparation d’urgence faite suite à une fuite de toluène. Indiquer lorsque la réparation définitive sera faite.
● Adresser à l’inspection les certificats de nettoyage des tours aéroréfrigérantes
● Adresser les compte-rendus des visites des groupes froids lorsqu’elles seront faites. 
● Nous indiquer sous un mois comment seront faites les visites en secteur à accès difficile prévues en août, aucun 

arrêt d’été n’étant prévu. 

● Éléments de réponses apportés par courrier du 16 décembre 2020
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Visite d’inspection du 26 juin 2020 

2. EURENCO

Objet de la visite
● Plan de défense incendie relatif au stockage de liquides inflammables

 

Conclusions et propositions de l’inspection
● Arrêté préfectoral du 6/10/2020 mettant en demeure l’exploitant de :

● Mettre en rétention les cuves d’émulseur avant le 31/12/2020 (photos envoyées par courriers du 21/12/2020)
● Doter tous les bâtiments de stockage de liquides inflammables de détection incendie avant le 31/08/2021

● Prépositionner une réserve d’émulseur à proximité du bât 351 avant octobre 2020 (photos envoyées par courrier du 
21/12/2020)

● Élaborer une procédure indiquant où doivent être stockées les différentes familles de produits, et étudier le cas 
particulier des liquides à la fois inflammables et toxiques, au 1er trimestre 2021.

● Faire une étude sur la détection et l’extinction d’incendie au bât 14 avec des délais compatibles avec ceux de la mise 
en place de la détection dans tous les bâtiments.

● Élaborer des fiches opérationnelles pour chaque scénario du plan de défense incendie au 2 e trimestre 2021
●  Faire la maintenance d’un poteau incendie pour qu’il retrouve son débit optimal sous 6 mois
● Mettre à jour le plan de défense incendie en prenant en compte les demandes de l’inspection avant le 31 octobre 

2020 (repris lors de l’inspection du 17/05/2021)
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Visite d’inspection du 13 novembre 2020 

2. EURENCO

Objet de la visite
● Suite de l’inspection REACH du 19/11/2019
● Action nationale sécheresse
● Déclarations d’incidents et accidents

 
Conclusions et propositions de l’inspection

● Arrêté préfectoral du 3/02/2021 mettant en demeure l’exploitant de :
● Stocker les solvants ayant une température d’ébullition inférieure à 60°C dans un local tempéré avant le 

31/03/2021 (point repris lors de l’inspection du 08/06/2021)
● Informer de tout incident ou accident à l’avenir

● Évacuer les 10,3 t de DCM qui ne seront pas utilisés au 1er trimestre 2021 (fait)
● Terminer les travaux de réfection de la rétention extérieure au bât 665 (en cours)
● Faire le point sur ce qui a été fait et sur ce qui peut être fait pour faire des économies en cas de sécheresse et de 

façon pérenne avant fin avril 2021 (dossier presque finalisé)
● Démarrer l’étude séisme au plus vite
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Visite d’inspection du 25 janvier 2021 

2. EURENCO

Objet de la visite
● Dépassement de la valeur limite d’émission en toluène au rejet général
● Épandage d’acide nitrique

 
Conclusions et propositions de l’inspection

● Faire un suivi journalier du toluène sur deux puits particulièrement impactés et au rejet final tant que la source de la 
pollution n’a pas été trouvée. Rechercher l’origine de la pollution, et proposer des solutions de résorption sous un 
mois.(en cours)

● Faire un point sous un mois pour vérifier que toutes les cuvettes de stockage d’acide résistent aux acides. En 
fonction du résultat un planning de mise en conformité sera proposé. (en cours)

● Faire un point sur l’état des citernes de stockage d’acide sous un mois, et programmer un planning d’entretien et de 
vérification en fonction des résultats (en cours)

● Avant redémarrage informer l’inspection de la solution mise en place pour remplacer la citerne défectueuse et 
adresser un rapport d’accident à l’inspection sous 15 jours (fait après relance le 01/04/2021)
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Visite d’inspection du 17 mai 2021 

2. EURENCO

Objet de la visite
● Demande de recours au SDIS dans la stratégie de défense incendie relative aux liquides inflammables
● Visite conjointe avec le SDIS

 

Conclusions et propositions de l’inspection
● Suite aux évolutions réglementaires du 24/09/2020, prendre en compte les nouveaux scénarios de référence relatifs 

aux stockages en récipients mobiles avant le 01/01/2026
● Déposer avant le 30/06/2021 un plan de défense incendie conforme à la situation actuelle et un prenant en compte 

toutes les améliorations prévues ainsi que le fait que l’exploitant sera capable de défendre en autonomie les 
incendies de liquides inflammables

● Afin de garantir la disponibilité du réseau, faire un relevé des débits hydrauliques en simultanée par zone à défendre 
avant fin 2021
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Visite d’inspection du 8 juin 2021 

2. EURENCO

Objet de la visite
● Suite de la visite d’inspection du 13/11/2020
● Respect de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 03/02/2021
● Arrêté sécheresse
● Fuite d’acide le 4 juin 2021
● Vidanges d’acide en cours de process
● Épandage d’acide  le 22 janvier 2021
● Pollution au toluène

Suites de la visite en cours
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Arrêté préfectoral complémentaire du 1er mars 2021

2. EURENCO

Autorise une installation de mélange d’additifs de gazole fait à partir de celui fabriqué sur site .

Cette nouvelle activité induit l’augmentation des quantités autorisées sous 3 rubriques existantes sur 
le site, mais sans les faire changer de régime.

Cette activité ne consomme pas d’eau, est réalisée sur rétention pour ne pas polluer les sols ou les 
eaux souterraines.
Ses rejets en COV sont très faibles et représentent 0,01 % de ceux du site.

Aucun des phénomènes dangereux n’a d’effet qui sort du site ou ne crée d’effet domino sur d’autres 
installations, et le risque incendie est pris en compte conformément aux arrêtés relatifs au stockage 
de liquides inflammables.
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PPRT CAPL

POINT D’AVANCEMENT DU POST-PPRT

24/06/20211



Prorogation du délai de prescription des travaux

●Ordonnance du 22 octobre 2015 :

●fin des prescriptions de travaux aux biens autres que logements

●prolongement du délai permettant le financement des travaux prescrits : 8 ans à compter de la date d’approbation ou 

1/01/2021 pour les PPRT approuvés avant le 1/01/2013

●Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

●report du délai de réalisation et de financement des travaux pour les P.P.R.T approuvés avant le 1er janvier 2016

●échéance pour réaliser les travaux : 1er janvier 2024 avec un taux de 90 %

1.Titre de partie

a.Sous-titre de partie

24/06/2021
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 2



Le post - PPRT de CAPL (1)

●DREAL : marché public pour faciliter l’accompagnement des ménages

●Titulaire du maché : Urbanis (accompagnement) + Maison chaleur éco (diagnostics)

●Initialement : 30 logements susceptibles de bénéficier du dispositif d’accompagnement

●1er COTECH : 29 octobre 2020

1.Titre de partie

a.Sous-titre de partie

24/06/2021
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 3



Le post - PPRT de CAPL (2)

A ce jour :

●4 propriétaires ont contacté Urbanis, 4 diagnostics ont été réalisés

●Papillonnage en avril

●Envoi d’un recommandé à tous les propriétaires en mai 2021 : en attente de retour

A venir : possible réunion publique à la rentrée

1.Titre de partie

a.Sous-titre de partie

24/06/2021
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 4
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