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Regard EP
Diamètre amont : 300 mm
Diamètre aval : 600 mm

Séparateur hydrocarbures
dimensionné pour 24 L/s

Conduite d'évacuation
PVC 500 SN8 gravitaire
Pente : 16 mm/m minimum

Ouvrage de surverse pour Q500
Côte de début de surverse : 27.20 mNGF
Hauteur de surverse : 0.15 m
Largeur du seuil : 4.45 m

Structure de rétention
Structure alvéolaire
Indice de vide : 95%
Volume utile : 455 m³
Volume de la structure : 489 m³
Volume net d'un élement (2 étage) : 0.620 m³
Dimension d'un élément niveau 1 : 0.8m x 0.8m x 0.66m
Dimension d'un élement niveau 2 : 0.8m x 0.8m x 0.36m
Côte du parking : 27.9 mNGF
Hauteur de couverture : 0.7 m
Côte de toit de la rétention : 27.20 mNGF
Côte de début de surverse : 27.20 mNGF
Hauteur utile de stockage : 1.02 m
Côte de fond de bassin : 26.18 mNGF

Structure de rétention
Bassin sec enterré
Indice de vide : 100%
Volume utile : 438 m³
Emprise totale : 521 m²
Surface de l'ouvrage de surverse :  4.5 m²
Côte sous-face du plancher: 28.2 mNGF
Hauteur de dalle: 0.2 m
Hauteur de revanche : 0.1 m
Côte de fin de surverse : 27.9 mNGF
Hauteur de surverse : 0.2 m
Côte de début de surverse : 27.7 mNGF
Hauteur utile de stockage : 0.85 m
Côte de fond de bassin : 26.85 mNGF

Conduite d'évacuation
PVC 500 SN8 gravitaire
Pente : 15 mm/m minimum

A2
TN : 28.35 m NGF
Fe : 27.85 mNGF

A1
T : 34.82 mNGF
Prof : 1.0 m
Fe : 33.82 mNGF

B1
T : 29.61 mNGF
Prof : 1.0 m
Fe : 28.61 mNGF

D1
T : 28.30 mNGF
Prof : 0.92 m
Fe : 27.38 mNGF

E1
T : 28.23 mNGF
Prof : 0.6 m
Fe : 27.63 mNGF

G1
T : 27.9 NGF
Prof : 0.9 m
Fe : 27.0 mNGF

C2
T : 28.28 mNGF
Prof : 0.71 m
Fe : 27.57 mNGF

D2
Fe : 27.48 mNGF

I2
T : 28.35 mNGF
Prof : 0.82 m
Fe : 27.53 mNGF

J2
T : 28.60 mNGF
Prof :  1.03 m
Fe :  27.37 mNGF

C1
T : 28.41 mNGF
Prof : 0.94 m
Fe : 27.47 mNGF

H2
T : 28.22 mNGF
Prof : 1.05 m
Fe : 27.60 mNGF

F2
Fe :  27.46 mNGF

B2
Fe :  27.84 mNGF

E2
T : 28.32 mNGF
Prof :  0.79 m
Fe :  27.53 mNGF

G2
T : 28.35 mNGF
Prof :  0.82 m
Fe :  27.53 mNGF

S.H

Séparateur hydrocarbures
dimensionné pour 18 L/s

Ouvrage de débit de fuite
Côte : 25.13 mNGF
Ajutage : PVC 125 SN8

Cloison siphoïde

Ouvrage de débit de fuite
Côte : 26.85 mNGF
Ajutage : PVC 110 SN8

Ouvrage de surverse pour Q500
Côte de début de surverse : 27.7 mNGF
Hauteur de surverse : 0.2 m
Largeur du seuil : 2.62 m

Cloison siphoïde
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PLAN DES AMENAGEMENTS PLUVIAUX - PLANCHE N°1

DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
PROJET DE DEMOLITION DES BATIMENTS EXISTANTS ET DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS A VOCATION COMMERCIALE/SERVICES
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Regard EP
Diamètre amont : 300 mm
Diamètre aval : 600 mm

Regard EP
Cote tampon : 28.1 mNGF
Profondeur : 1.59 m
Fe :25.86 mNGF

Grille EP
Côte grille : 25.9 m NGF
Profondeur : 2.85 m
Fe Entrée : 24.6 m NGF
Fe sortie : 23.05 m NGF

Canalisation Ø600 mm

Canalisation BétonØ500 mm

Séparateur hydrocarbures
dimensionné pour 24 L/s

Conduite d'évacuation
PVC 500 SN8 gravitaire
Pente : 16 mm/m minimum

Ouvrage de surverse pour Q500
Côte de début de surverse : 27.20 mNGF
Hauteur de surverse : 0.15 m
Largeur du seuil : 4.45 m

Structure de rétention
Structure alvéolaire
Indice de vide : 95%
Volume utile : 455 m³
Volume de la structure : 489 m³
Volume net d'un élement (2 étage) : 0.620 m³
Dimension d'un élément niveau 1 : 0.8m x 0.8m x 0.66m
Dimension d'un élement niveau 2 : 0.8m x 0.8m x 0.36m
Côte du parking : 27.9 mNGF
Hauteur de couverture : 0.7 m
Côte de toit de la rétention : 27.20 mNGF
Côte de début de surverse : 27.20 mNGF
Hauteur utile de stockage : 1.02 m
Côte de fond de bassin : 26.18 mNGF

Structure de rétention
Bassin sec enterré
Indice de vide : 100%
Volume utile : 438 m³
Emprise totale : 521 m²
Surface de l'ouvrage de surverse :  4.5 m²
Côte sous-face du plancher: 28.2 mNGF
Hauteur de dalle: 0.2 m
Hauteur de revanche : 0.1 m
Côte de fin de surverse : 27.9 mNGF
Hauteur de surverse : 0.2 m
Côte de début de surverse : 27.7 mNGF
Hauteur utile de stockage : 0.85 m
Côte de fond de bassin : 26.85 mNGF

Conduite d'évacuation
PVC 500 SN8 gravitaire
Pente : 15 mm/m minimum

A2
TN : 28.35 m NGF
Fe : 27.85 mNGF

G1
T : 27.9 NGF
Prof : 0.9 m
Fe : 27.0 mNGF

C2
T : 28.28 mNGF
Prof : 0.71 m
Fe : 27.57 mNGF

D2
Fe : 27.48 mNGF

I2
T : 28.35 mNGF
Prof : 0.82 m
Fe : 27.53 mNGF

J2
T : 28.60 mNGF
Prof :  1.03 m
Fe :  27.37 mNGF

H2
T : 28.22 mNGF
Prof : 1.05 m
Fe : 27.60 mNGF

F2
Fe :  27.46 mNGF

B2
Fe :  27.84 mNGF

E2
T : 28.32 mNGF
Prof :  0.79 m
Fe :  27.53 mNGF

G2
T : 28.35 mNGF
Prof :  0.82 m
Fe :  27.53 mNGF

F1
T : 27.80 mNGF
Prof : 0.6 m
Fe : 27.2 mNGF

S.H

S.H

Séparateur hydrocarbures
dimensionné pour 18 L/s

Ouvrage de débit de fuite
Côte : 25.13 mNGF
Ajutage : PVC 125 SN8

Cloison siphoïde

Ouvrage de débit de fuite
Côte : 26.85 mNGF
Ajutage : PVC 110 SN8

Ouvrage de surverse pour Q500
Côte de début de surverse : 27.7 mNGF
Hauteur de surverse : 0.2 m
Largeur du seuil : 2.62 m

Cloison siphoïde
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