
1.55

V utile : 1.0 m³

2300

Radier -1.95

Régulateurs de niveau

2500

Groupes de pompage

Chaîne de levage

Doubles Barres de guidage

Conduite de refoulement

≈1.55Terrain fini

Régulateurs de niveau

Terrain fini

+0.20 Radier

Fe refoulement (Ø100)

+0.45

Vidange Chambre à vannes

Extraction d'air vicié

POSTE DE REFOULEMENT
CHAMBRE A VANNES ET

CLAPETS

≈0.60

≈ 1.55

REGARD DE COLLECTE
AMONT

Arrivée effluents EU gravitaire

Arrivée effluents
+0.60
Niveau  secours

Niveau bas

Niveau  haut hors tamponnement

-1.45

-1.21

Sonde de niveau

A noter que les cotes sont données à titre indicatif. Elles seront à vérifier avec le projet réseaux EU / récolement de l'entreprise VRD

V de tamponnement : 7,5 m³

SCHEMA DE PRINCIPE DU POSTE DE RELEVAGE
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